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1. Generell beskrivelse av måleren  

1.1. Introduksjon  
 

Cirwatt Type B er en statisk multifunksjonsmåler som brukes for å måle aktiv energi av klasse B i 
samsvar med gjeldende forskrifter, og reaktiv energi av klasse 2 med PLC-kommunikasjon. 

Den brukes for å måle energiforbruk i privat sektor som ikke overstiger 15 kW. 
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1.2. Målerversjoner  
 

Tabellen under viser et utdrag av operasjonsmoduser for Cirwatt Type B. Denne tabellen er generell 
og viser derfor ikke alle versjoner. 

MÅLERTYPE TBT STD  

semi-indirekte 
TBT STD direkte  

4 ledninger Å Å 4 Koblingsmodus 

Klasse C Aktiv (klasse 0,5 S) Klasse 1.0 

Reaktiv 
Å Å 5 

Nøyaktighet 

Klasse B Aktiv (klasse 1) / Klasse 2.0 

Reaktiv 
Å Å 10 

3x63/110V Å  M 

Målespenning 
3x127/220V  Å N 

3x230/400V  Å Q 

оȄмнтκннл±Χ оȄнолκплл±  Å U 

оȄртκмлл±ΧоȄнолκплл± Å  V 

Omformer 5 (10) A Å  T5 Strømmåling 

Direkte 10 (100) A  Å D1  

50Hz   A Frekvens 

60Hz   B  

Ingen kommunikasjon   0 

Kommunikasjon 

R1 / R2 (PLC) RS485 / (PLC A) RS485 / (PLC A) 2 

R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC A) RS232 / (PLC A) 4 

R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC B) RS232 / (PLC B) 5 

R1 / R2 RS232 / RS232 RS232 / - RS232 7 

R1 / R2 RS485 / RS485 RS485 / RS485 8 

R1 / R2 RS232 / RS485 RS232 / RS485 9 

R1 / R2 RS232 / Ethernet RS232 / Ethernet A 

R1 / R2 RS485 / Ethernet RS485 / Ethernet C 

Ingen innganger/utganger Å Å 0 

Utvidelsesvalg 
4 reléutganger (tariffindikator) Å Å 3 

2 reléutganger / 4 pulsinnganger Å Å 5 

4 pulsinnganger  Å Å A 

Jordfeilmåler Å Å B 

Modell Å Å B Modell 

2 kvadranter Å Å 0 Antall 

kvadranter 4 kvadranter Å Å 1 

Uni-direksjonell Å Å 2 

Ingen tilleggsfunksjonalitet Å Å 0 Opsjoner 
Med intern bryter for trefase  Å (1) 2 

 

(1) Kun tilgjengelig for direkte målere med internt relé for trefase 
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1.3. Grenseverdier og enheter  
 

Cirwatt Type B-måleren benytter disse spesifikasjonene og måleområdene: 

 Strømsensoren er av motstandstype (shunt). 

 Aktiv nøyaktighetsgrad = 1 for l > 50mA med Ŏƻǎ ˒ Ґ мΦ 

 wŜŀƪǘƛǾ ƴǄȅŀƪǘƛƎƘŜǘǎƎǊŀŘ Ґ н ŦƻǊ ƭ Ҕ мрлƳ! ƳŜŘ ǎŜƴ ˒ Ґ лΣопΦ 

 Oppstartsstrøm (lstύ Ґ млƳ! ŦƻǊ Ŏƻǎ ˒ Ґ м ǾŜŘ ƴƻƳƛƴŜƭƭ ǎǇŜƴƴƛƴƎΦ 

 Base- eller referansestrøm (lb/ln) = 10 A. 

 Maksimumsstrøm (lmax) = 60 A. 

 Minimumsstrøm (lmin) = 50 mA. 

 Transition-strøm = 1 A. 

 

1.4. Målte parametre  
 

Måleren kan måle de følgende parametre: 

 Importert og eksportert aktiv energi og reaktiv energi i fire kvadranter. 

 Aktiv og reaktiv kraft. 

 Effektiv strøm og spenning. 

 ƿ og cos ƿ 

 

1.5. Nominelle, maksimale og minimale bruksforhold  

1.5.1. Elekt riske parametre  
 

 Referansespenning: 230V 

 Operasjonsspenninger: minimum 101V, maksimum 276V 

 Øvre grense for spenning: 440V i 6 timer 

 Referansefrekvens: 50-60 Hz 

 Målerens strømforbruk: 1 W; 5 VA for lb, Un (uten PLC) 
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1.5.2. Parametre for omgivelser  
 

 Minimumstemperatur: -25хC 

 Maksimumstemperatur: +70х/ ƻƎ фр҈ ǊŜƭŀǘƛǾ ƭǳŦǘŦǳƪǘƛƎƘŜǘ 

 

1.6. Spesifikasjoner for oppbygging  

1.6.1. Generell informasjon  
 

Måleren er innkapslet i klasse II-beskyttelse og dobbel isolasjon. Alle materialer som er benyttet er 
godkjent etter gjeldende forskrifter og er brannhemmende, halogenfrie og frembringer ikke giftige 
eller korroderende gasser. Måleren er skjermet mot magnetfelter i omgivelsene. 

Produsenten oppgir at måleren vil ha en brukstid på minst 20 år ved en driftstemperatur på 35х/Φ 

 

1.6.2. Miljøspesifikasjoner  
 

Måleren har følgende spesifikasjoner: 

 Beskyttelse i henhold til IP53 ved å bygge måleren inn i en kasse som oppfyller krav i 
forskriften CEI 60529:2001. 

 Beskyttelse mot salttåke i henhold til forskriften UNE-EN 60068-2-11:2000. 

 Beskyttelse mot ultrafiolett stråling i henhold til forskriften UNE-EN 60068-2-5:2000. 

 

1.6.3. Jumper for spenning  
 

Denne jumperen skiller spennings- og strømkretsene internt slik at de ikke er tilgjengelige utenfra. 

 

1.6.4. Plomberinger  
 

Målerens deksel og sokkel er plombert. De kan ikke åpnes, og ingen uønskede objekter kan trenge 
gjennom for å bøye eller brekke dekslene. I tillegg er måleren utstyrt med alle påkrevde 
plomberinger på hoveddekselet, rundt trykknapper og i ledningsdekselet. 
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1.6.5. Ledningsdeksel  
 

Måleren har et gjennomsiktig deksel øverst med festeskruer og tilkoblingspunkter. 

Ledningsdekselets dimensjoner samsvarer med DIN 43857-standarden for enfasemålere. Den nedre 
delen av dekselet kan enkelt brekkes for å avdekke ledningene uten å gi tilgang til terminalene. 

Måleren er utstyrt med en sensor som kan registrere åpning og lukking av ledningsdekselet. Dette vil 
alltid registreres, selv om måleren ikke skulle være tilkoblet strømnettet. 

 

1.6.6. Terminalboks  
 

1.6.6.1. Skruer 
 

Skruene er av blandet type som tillater bruk av både Phillips- og flate skrujern. De er laget for å 
kunne skrus inn og ut flere ganger gjennom brukstiden uten å bli deformert. 
 

1.6.6.2. Terminaler  
 

Alle terminalene er merket i front med numre fra venstre til høyre, som indikerer lederens funksjon i 
henhold til følgende liste: 

м Ҧ CŀǎŜƭŜŘŜǊ-inngang. 
о Ҧ CŀǎŜƭŜŘŜǊ-utgang til bruker. 
п Ҧ Nøytralleder-inngang. 
с Ҧ Nøytralleder-utgang til bruker. 

 

1.6.6.3. Ekstraterminaler  
 

Ekstraterminalene er plassert over hovedterminalene og nummerert fra venstre til høyre, og starter 
på 21. 

 

1.7. Presentasjon av data  
 

Data vises på en LCD-skjerm som er utformet spesielt for denne måleren. All relevant informasjon 
kan vises på denne skjermen, inkludert energimålinger, elektriske parametre, statusindikatorer, osv: 
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Kodelinje: Denne vil vise koden for variabelen som vises på datalinjen. 

Datalinje: Denne vil vise informasjon om elektriske parametre, målinger, osv. 

Enheter: Enheter for parameteren som vises. 

Indikatorer: Måleren benytter nederste linje for å vise indikatorer for hvert skjermbilde. Formatet er 
som følger: 

 indikerer aktiv kvadrant (K1, K2, K3, K4) 

 L1+, L2+, L3+ indikerer spenning i hver fase, med tegnsetting som følger: 
o + for å indikere kraftforbruk fra nettverket. 
o ς for å indikere kraft sendt til nettverket. 
o Tomt for å indikere intet forbruk. 

 PX indikerer aktiv periode. 

  indikerer alarmstatus. Typen alarm kan vises på L40-skjermbildet. 

 bňǊ Ŝƴ ƪǊƛǘƛǎƪ ŀƭŀǊƳ ŀƪǘƛǾŜǊŜǎ Ǿƛƭ ŜƴƘŜǘŜƴ ƪƻƴǘƛƴǳŜǊƭƛƎ ǾƛǎŜ ǘŜƪǎǘŜƴ έ![!waέ Ǉň ŘŜƴ ǄǾŜǊǎǘŜ 
linjen på skjermen. Benytt trykknappene for å navigere. 

  har to tilstander: 
o Av: når ingen kommunikasjon er på vei. Dette er standardtilstanden. 
o På: når måleren har kommunikasjon tilkoblet. 

  indikerer at lysdioden bekrefter måling av reaktiv energi. 

  indikerer at relé bryteren for lastutkobling er åpen. 

 

1.8. Bekreftelsespulser  
 

Enheten har en lysdiode for bekreftelse med en konstant på 1000 pulser/kWh. Denne brukes til å 

o ǾƛǎŜ ǎǘŀǘǳǎŜƴ έƛƴƎŜƴ ƪǊŀŦǘέΦ [ȅǎŘƛƻŘŜƴ Ǿƛƭ ƭȅǎŜ ƴňǊ ƳňƭŜǊŜƴǎ ƭŀǎǘ ŜǊ ƘǄȅ ƴƻƪΦ 
o bekrefte reaktiv energi. Lysdioden er vanligvis konfigurert til å generere pulser som er 

proporsjonale med den aktive energien. Den kan imidlertid konfigureres til å bekrefte reaktiv 
energimåling. 

R
kvarh
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Lysdioden har en metallring og profil for å justere posisjonen for bekreftelseshodet. 

1.9. Trykknapper  
 

Trykknappene har to registreringsfelter som aktiveres enten ved å holde dem inne eller ved å trykke. 
Knappene kan enten opereres ved å holde dem inne i mer enn 2 sekunder eller ved å trykke på dem. 
Dette avhenger av målerutgaven. En av knappene kan plomberes for å forhindre uønsket bruk. 

 

1.10. Dataplakett  
 

Informasjonen på fremsiden av måleren inkluderer følgende: 

 Produsentens ID og byggested. 

 Beskrivelse av godkjenninger. 

 Antall faser og ledere for kretsen måleren kan kobles til. 

 Målerens serienummer (9 sifre); ett nummer for hver enkelt måler. 

 Produksjonsår. 

 Referansespenning, i form av nettspenning eller spenning for omformeren som kobles til. 

 Referanse- og maksimumsstrøm, for eksempel vil 10 (60) A indikere en måler med 
referansestrøm på 10 A og maksimalstrøm på 60 A. 

 Referansefrekvens i Hz. 

 Målerens konstant er pulsforholdet for aktiv energi, og bestemmer hvor hurtig lysdioden 
blinker. Dette forholdet er på 1000 pulser/kWh. 

 Målerklasse. 

 Dobbelt firkantsymbol indikerer at måleren har en kapsling av beskyttelsesklasse II. 

 Beskrivelse av antall og organisering av målerelementene. 

 Målerens strekkode i henhold til gjeldende forskrifter. 

 Produsentens modellnummer for å identifisere målermodell. Denne koden brukes til å 
identifisere installasjon, strømforsyning, strømmåling og målingssystem, osv. 

 Temperaturområde for operasjon: fra -25хC til +70хC. 

 Minimumsstrøm: 0,05 A. 

 Ytterligere benevnelser for måling. 

 EC-merking. 

 

1.11. Innkapsling  
 

CIRWATT-måleren er innkapslet i henhold til gjeldende forskrifter (DIN 43859 og DIN 43857). 

 

1.12. Tilkoblinger  
 

De elektriske tilkoblingene er merket på nedre del av terminaldekselet. I tillegg er en kort 
installasjonsmanual inkludert for, om nødvendig, å forenkle oppstartsoppgaver. 
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1.13. Ekstrakontakter  
 

Enheten har konfigurerbare ekstrakontakter. Disse signaliserer sin tilstand ved å sette terminalen i 
nøytralt potensial eller høy motstand. Nøytralt potensial støtter maksimalt 5 A. 

 

1.14. Sanntidsklokke  
 

Måleren har en innebygget sanntidsklokke som viser dato og klokkeslett med en maksimal feilmargin 
på 0,5 sekunder per dag, som spesifisert i gjeldende forskrifter (UNE EN 61038). Klokken vil være like 
nøyaktig uavhengig av om måleren er tilkoblet strømnettet eller går på internt batteri. 

 

1.15. Batterireserver  
 

Måleren har et batteri for å drive klokken. Dette kan ikke fjernes, og er laget for å forsyne klokken 
med strøm i 20 år uten tilkobling til strømnettet. 

 

1.16. Optisk kommunikasjonsport  
 

Måleren har en optisk kommunikasjonsport som samsvarer med gjeldende forskrifter (UNE EN 
62056-21:2003). Denne kommunikasjonsporten er kompatibel med standardene benyttet av de 
største elektrisitetsaktørene. Dekselets overflate er laget med tanke på korrekt installasjon og 
plassering av slike porter. 

 

1.17. PLC-kommunikasjon  
 

Måleren har et avansert kommunikasjonssystem som benytter strømnettet (PLC). Dette systemet 
legger til rette for tilkobling av målere til nettverket uten ekstra kabling, og resulterer i reduserte 
kostnader og muligheter for fjernstyring av oppgaver. Dette er basert på DCSK-modulasjon og 
integrerer et repeatersystem. 
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1.18. Sikring  
 

Måleren har et innebygdt relé for lastutkobling som er plassert i innkapslingen, uten noen tilgang fra 
utsiden. Den bryter kun fasekretsen 1-polt som standard men kan bestilles med 2-pol brytere (PLC 
A).  

Spesifikasjonene er som følger: 

 Nominell maksimalstrøm (lNmax): 100 A 

 Antall garanterte operasjoner ved 

 l = 60 A; cosƿ = 1  10,000 

 l = 40 A; cosƿ = 1  40,000 

Kontaktmotstand (Rc)   <250  

I tillegg har måleren en sensor som kontrollerer effekten til lasten. 

 

1.19. Tilbehør  

1.19.1. Kontrakter  
 

I tillegg til grunnleggende målinger må enheten også kunne utføre en samling utregninger som kan 
brukes til avregning, som beskrevet i kontrakten. 

Kontrakten er definert som parameterne som leses av måleren og metoder for behandlingen av 
disse, slik at de kan benyttes som et rammeverk for avregning. 

 

1.19.1.1. Antall og tilordning av kontrakter  
 

Måleren har en enkelt kontrakt definert. 

 

1.19.1.2. Kontraktparametre  
 

En parameter vil defineres først når den har en verdi og ikke når den er tom. En parameter som ikke 
er i bruk kan ikke ha verdier fra tidligere prosesser og er derfor ikke definert. 
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1.19.1.3. Sesong 
 

Sesong definerer hver enkelt periode et år er delt inn i hvor tilhørende faktureringsforhold ikke vil 
variere. Året deles inn i maksimalt 4 sesonger. 

Det finnes to typer sesonger: 

 Vinter- og sommersesonger: Disse definerer to sesonger årlig og bestemmes av offisielle 
timejusteringsdatoer (sommertid og vintertid). Disse trenger ikke videre justering og utføres 
automatisk uten implementering av flere parametre. 

 Bestemte sesonger: Hver sesong starter på en bestemt dato uavhengig av årstallsjustering, 
og identifiseres fra 1 til 4. 

 

1.19.1.4. Klassifisering av dager  
 

 Dager er klassifisert som følger: 

 Virkedager 

 Helligdager 

Virkedager inkluderer mandager, tirsdager, onsdager, torsdager og fredager. Alle behandles likt i 
forhold til strømpriser (rate treatment) gjennom en hel sesong. 

Helligdager er lørdager og søndager, i tillegg til andre kalendermerkedager. Alle behandles likt i 
forhold til strømpriser (rate treatment) gjennom en hel sesong. 

Helligdager utenom lørdager og søndager identifiseres med sin egen dato og kan ha jokernotasjon. 

 

1.19.1.5. Strømprisperioder  
 

En strømprisperiode er definert som hver enkelt timeblokk hvor en bestemt pris er gjeldende. Disse 
er definert sentralt i noen områder, og kan inkludere tilleggsperioder definert individuelt i kontrakter 
mellom selskaper og kunder. Disse timeblokkene kan vare fra 1 til maksimalt 6 timer. Blokkene vil 
identifiseres med numre fra 1 og oppover. 

 

1.19.1.6. Typer dager  
 

Typen dag er definert som samlingen av strømprisperioder for alle timer innenfor et døgn. Hver type 
dag identifiseres med nummer fra 1 og oppover. 

Virkedager og helligdager har spesifikke typer dager for hver sesong. 
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1.19.1.7. Strømpriser  
 

Hver prisperiode har en tilhørende strømpris som tilsvarer verdien av kraft levert for hver periode. 
Denne fungerer som basis for beregning av overforbruk. 

Om denne parameteren ikke er definert i en prisperiode vil det ikke beregnes forbruk i hver 
måleperiode, og overforbruk vil derfor heller ikke beregnes. Om forbruk er definert i minst én 
periode, vil alle andre udefinerte perioder regnes for ikke å ha noe forbruk, og beregningen av 
overforbruk vil utføres for alle periodene. 

 

1.19.1.8. Avregninger  
 

Avregning beskrives som lagring av følgende verdier i minnet gjennom en bestemt periode: 

 Målerstand i avlesningsøyeblikket (absolutt avlesning). 

 Målerstand fra forrige avregning, eller fra oppstart av måleren ved første avregning (trinnvis 
avlesning). 

Følgende målinger og beregninger må lagres: 

 Aktiv energi i absolutte og trinnvise verdier. 

 Induktiv og kapasitiv reaktiv energi i absolutte og trinnvise verdier. 

 Beregning av gjennomsnittlige topper i forbruk for hvert kvarter. 

 Beregning av overforbruk. 

Avregninger utføres med totale måleverdier og alle prisperioder for aktive kontrakter. Hver 
avregning har en tilhørende dato og time. En minimumstid må etableres mellom to avregninger, med 
parametre som kan justeres i minutter. Standard innstilling er 10 minutter. 

Måleren lagrer de 12 siste avregningene for hver kontrakt i kronologisk rekkefølge fra nyest til eldst. 

 

Avregningstyper: 

 Øyeblikkelig avregning: Denne typen avregning utføres manuelt, enten ved knappen på 
måleren eller via kommunikasjonsnettet. Målerverdiene fra siste kvarter før operasjonen 
utføres vil bli brukt. Energiverdiene er relatert til målerstanden når avregningen ble beordret. 
Avregning med knappen på måleren vil utføres for alle kontrakter, mens avregning via 
kommunikasjonsnettet kan konfigureres for individuelle kontrakter. 

 Månedlig avregning: Måleren kan konfigureres for månedlig avregning. Dagen avregningen 
skal foretas kan programmeres, og den kan konfigureres for individuelle kontrakter. 

En øyeblikkelig avregning foretas automatisk i følgende spesielle tilfeller: 

 Endring av omsetningsforholdet. Påvirker alle kontrakter. 

 Endring av levert kraft per periode. Påvirker gjeldende kontrakt. 

 Endring av sesong eller type dag. Påvirker gjeldende kontrakt. 
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1.19.2. Maksimalverdier  
 

Maksimalverdien er definert som gjennomsnittet av aktiv kraft etterspurt gjennom en periode på 15 
minutter, mellom to avregningsperioder. Disse periodene på 15 minutter vil samsvare med 
lastkurveperiodene og starte på 0, 15, 30 og 45 minutter i hver time og slutte ved begynnelsen på 
neste periode. Maksimalverdiene vil knyttes til hver prisperiode som er definert. Hver av disse har 
dato, time og minutt for identifisering. 15-minuttersperioder med synkronisme, strømbrudd eller 
innkobling av strøm, med ugyldighetsmerknader, endring av parametre eller inntrengingshendelser 
vil ikke bli medregnet ved beregning av maksimalverdier. 

 

1.19.3. Definerte kontrakter  
 

En kontrakt er definert når sesong eller typer dager er bestemt. En definert kontrakt er aktiv når den 
blir brukt til å utføre beregninger for avregninger. 

 

1.19.4. Endring av kontrakter  
 

Endring av en kontrakt innebærer definering, endring eller eliminering av en parameter som allerede 
er definert i en kontrakt. 

Endringen kan påvirke aktive eller inaktive (om dette eksisterer) kontrakter. 

Endringene kan implementeres delvis og uavhengig, etter grupper eller parametre, selv om 
parameterne i en kontrakt utgjør ett enkelt sett. Disse gruppene bestemmes ut ifra samhørighet. 

Når en gruppering med strømpriser skal endres, må gruppene av sesonger og typer dager endres før 
denne handlingen; dette for å opprettholde samhørighet. Gruppene er som følger: 

 Helligdager (maksimalt 15). 

 Strømpriser. 

 Automatisk avregningsdato. 

 Sesonger (4) og typer dager (6). 

Endringen berører fullstendige grupper, dvs. eksisterende parametre fjernes og byttes ut med de 
definert i endringen. 

Endring av gruppene for strømpriser, sesonger og typer dager vil generere en automatisk avregning 
før de blir implementert. Om to grupper endres i en enkelt handling vil en enkelt avregning 
genereres. Alle andre grupper vil bli implementert umiddelbart, uten å generere avregning. 

Om endringen innebærer forkorting av avregningsperioder vil følgende skje: 

 Bevaring av minne og visning av målerverdiene frem til gjeldende tidspunkt. 
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 Lagring av totalverdier og verdier med gjenstående periodenummer. Etter dette vil 
totalverdien, og gjenstående periodenumre som er videreført gjennom endringen, vises og 
fortsette å øke ς samtidig som registrering og visning av slettede elementer stanser. 

Om endringen innebærer forlenging av avregningsperioder vil avregningen utføres når den blir 
aktivert, og alle registrerte verdier frem til da vil beholdes. Målerstanden for den nye perioden 
starter på null og eksisterende målerstander fortsetter å øke fra tidligere verdier. 

Endringen av en aktiv kontrakt kan påvirke en eller flere grupper med parametre, og vil bli aktivert 
umiddelbart. Avregningen for involverte kontrakter vil utføres, avhengig av parametre, før de endres. 

 

1.19.5. Sletting av kontrakter  
 

Sletting av en kontrakt innebærer lagring av de definerte parameterne. Data for denne kontrakten vil 
ikke lenger vises. 

 

1.19.6.  Lastkurve  
 

Målerenheten har en lastkurve som oppfyller kravene i gjeldende forskrifter (Royal Decree 
2018/1997). Lastkurven lagrer målingene med parametrene som er spesifisert i forskriftene. I begge 
tilfellene lagres det maksimalt 2200 målinger og integreringsperioden kan konfigureres av brukeren. 

Ved spenningsfall eller ved sommertid vil avbrudd i lastkurven kompletteres med ugyldige 
nullverdier. 

En trinnvis verdi for lastkurven som ikke fullstendig hører til timen den inkluderes i, vil bli markert 
som ugyldig. For eksempel om en verdi tilsvarer forbruket for flere timer. 

Videre har begge lastkurver en nøyaktighet på 6 sifre for energiverdiene målt i kWh (som vist på 
målerens display). 

 

1.19.7. Overforbruk  
 

Overforbruk beregnes ut ifra gjennomsnittsforbruk for siste kvarter og basisforbruk, i samsvar med 
forskriften R.D. 164/2001. 

 
Hvor 

Pdj = kraft forbrukt hvert kvarter gjennom perioden i hvor Pci er overskredet. 

Pci = kraft forbrukt gjennom perioden i for gjeldende periode.  
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1.19.8. Hendelser  
 

Dato for endring av installasjon, bytting av batteri, endring av timer, avregninger, osv. vil registreres. 
Registeret kan lagre opp til 200 hendelser. Organiseringen av data i filen skjer roterende, og betyr at 
de nyeste data vil skrives over de eldste. Dette systemet garanterer at måleren har kontinuerlig 
oppdatert informasjon og at den alltid har de nyeste data tilgjengelig. 

 

1.19.9. Sommertid  
 

Målersystemet vil automatisk foreta nødvendige endringer for sommertid. Om måleren er tilkoblet 
strømnettet når dette inntreffer, vil ikke endringen tre i kraft før måleren startes på nytt. 

Parametrene som definerer en slik endring har to forskjellige formater: et er generelt og 
tilrettelegger for automatisk årlig oppdatering, og det andre legger til parametrene som er inkludert i 
en spesifikk melding fra kommunikasjonsprotokollen. Formatene er som følger: 

 Generelt format, uavhengig av år, med forhåndsbestemt måned, dag og eventuelle 
forskyvninger, i samsvar med gjeldende forskrifter (siste søndag i mars og siste søndag i 
oktober). 

 Format som spesifiserer år, måned, dag, time og eventuelle forskyvninger. 

Parametrene for den offisielle endringen av timer oppdateres automatisk ved starten av året, 
uavhengig av formatet de er programmert i, men avhengig av det generelle formatet. Ved mottak av 
melding spesifisert i kommunikasjonsprotokollen om å oppdatere den offisielle timeendringen, vil 
formatet bli endret.  
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1.20. Tekniske spesifikasjoner  
 

Strømforsyning  
Modus Selvforsynt 
Nominell spenning 230 V 
Toleranse ± 20 % 
Forbruk < 2 W 10VA 
Frekvens 50 / 60 Hz uten differensiering 
Brukstemperatur -25хC til 70хC 
  
Spenningsmåling  
Tilkobling Usymmetrisk 
Referansespenning 230 V 
Frekvens Automatisk (50 / 60 Hz uten differensiering) 
Forbruk spenningskrets < 2 W 10VA 
  
Strømmåling  
Strøm (ln) 10 A direkte (maksimalt 60 A) 
Maksimal strøm 60 A 
Oppstartsstrøm < 10 mA 
Forbruk strømkrets 0,2 A til 10 A 
  
Nøyaktighet  
Aktiv energi Klasse B (50470) 
Reaktiv energi Klasse 2.0 (IEC 62053-21) 
  
Beregning og prosessering  
Mikroprosessor 16-bit RISC 
Omformer 16-bit 
  
Minne  
Data RAM, lagret med litiumbatteri 
Konfigurasjon, hendelser, lastkurve Flashminne 
  
Batteri  
Type Litium 
Levetid > 15 år 
  
Klokke  
Kilde Kvartskrystall-oscillator, selvkompensert 
Avvik < 0,5 sekunder per dag ved 25хC 
  
Avregning  
Type Relé 
Bruk Valg for aktiveringsrate 
Spesifikasjoner Maksimalt 250 V AC, 5 A med tilkobling til 

nøytralt potensiale ved aktivering 
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Byggestandarder  
Innkapsling I samsvar med DIN 43859 
Dimensjoner I samsvar med DIN 43857 
Beskyttelsesgrad IP 53 
  
Optisk port  
Maskinvare EN 62056 
Hastighet 9600 baud 
CIRCUTOR-protokollversjon REE-protokoll basert på IEC 870 
  
PLC  
Protokoll CIRCUTOR ς Renesas 
Modulasjonssystem DCSK med repeater 
Forbruk 1,2 W 12 VA 
  
Inntrengingsdetektering  
Aktivering Ved behandling av måler eller tilkoblinger 
Forsinkelse Aktivering er forsinket 72 timer etter installering 
  
Isolering  
Vekselspenning 4 kV RMS, 50 Hz i 1 minutt 
  
Overpuls  
1,2/50 ms ς 0 W ς sterk impedans 6 kV ved 60хC og 240хC med positiv og negativ 

polaritet 
  
Tester og standarder  
EN 50470-1 og EN 50470-3 Statiske målere for aktiv energi vekselstrøm, 

klasse B 
EN 55022 Stråling og utslipp: klasse B 
EN 61000-4-11 Brudd eller korte spenningsavbrytelser 
EN 61000-4-2 Elektrostatiske utladninger 
EN 61000-4-3 Elektromagnetiske felt med radiofrekvens (RF) 
EN 61000-4-4 Elektriske transientutbrudd 
EN 61000-4-5 Sjokkbølger 
EN 61000-4-6 Påvirkninger forårsaket av radiofrekvensfelt 
EN 61000-4-8 Magnetfelt av ekstern opprinnelse i 

nettfrekvensen 
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1.21. Sikkerhet  

1.21.1. Inntrengingsdetektor  
 

Måleren vil generere en hendelse og aktivere alarmen når ledningsdekselet åpnes. Alarmen vil kun 
deaktiveres når ledningsdekselet settes på igjen. 

 

1.21.2. Beskyttelse  av informasjon i minnet  
 

All tilgang fra kommunikasjonssystemet til målerens minne er beskyttet med koder for lese- og 
skrivetilgang. Disse kodene har mer enn 4 milliarder kombinasjoner slik at måleren er godt beskyttet 
mot endring av lagret informasjon (lastkurver, hendelser, avregninger og konfigurasjon). 

 

1.21.3. Plomberinger  
 

Måleren kan beskyttes med følgende plomberinger: 

 
 

1.22. Kriterier for målingsbekreftelser  
 

Målingene for forbruk, maksimalverdier og overforbruk vil bli forkastet når måleren detekterer 
manipulasjon av verdiene. Om det er snakk om lastkurveregistreringer vil en bit som indikerer 
ugyldighet (IV) bli lagt til. Hendelser som blir regnet som ugyldige blir beskrevet i de neste 
seksjonene. 

  

Produsentens plombering 

(under the wire cover) 

Plombering av 

ledningsdeksel 

Knappeplombering 
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1.22.1.  Daglig synkronisme med avvik > T1 = 30 sekunder  
 

15-minuttersperioden for integrasjonsperioden vil ikke bli tatt med i beregningen av forbruket. 

 

1.22.2. Daglig synkronisme med avvik > 10 minutter  
 

Målingen vil bli forkastet (Qualifier IV = 1). 

 

1.22.3. Kommunikasjonsfeil mellom måleren og registreringsenheten  
 

Om det oppstår en kommunikasjonsfeil ved overgang mellom 15-minuttersperioder, og denne 
overstiger 30 sekunder, vil de berørte periodene ikke tas med i beregningen av forbruk. 

Om kommunikasjonsfeilen oppstår ved overgangen mellom timeperioder, og overstiger 10 minutter, 
vil de berørte periodene heller ikke tas med i beregningen av forbruk. 

 

1.22.4. Strømforsyningsavbrudd i minst en fase  
 

Målingen for en periode med en slik feil vil bli forkastet (IV =1). 
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2. Standarder  
 

Måleren oppfyller krav fra følgende forskrifter og standarder: 

 UNE-EN 62052-11:2004 ς Måleutstyr for elektrisitet (AC) - Generelle krav, tester og 
testforhold, del 11: Måleutstyr. 

 UNE-EN 62053-21:2003 ς Måleutstyr for elektrisitet (AC) - Spesielle krav, del 21: Statiske 
målere for aktiv energi (klasse 1 og 2). 

 UNE-EN 62053-23:2003 ς Måleutstyr for elektrisitet (AC) - Spesielle krav, del 23: Statiske 
målere for reaktiv energi (klasse 2 og 3). 

 UNE-EN 62056-21:2003 ς Måleutstyr for elektrisitet ς Datautveksling for måleavlesning, 
prissatser og lastkontroll, del 21: Lokal datautveksling. 

 UNE 20324:1993 ς Innkapslingens beskyttelsesgrad (IP-kode), (IEC 529:1989). 

 UNE-EN 60068-2-11:2000 ς Miljøtesting. Del 2, Ka-test: Salttåketest (IEC 60068-2-11 (1981-
01)). 

 UNE-EN 60068-2-5:2000 ς Miljøtesting. Del 2: Sa-test: Simulert solbestråling på bakkenivå. 

 UNE 207010:2003 ς Bruk av strekkoder for koding av måleutstyr for elektrisitet. 

 

 IEC 62052-21 (2004-05) ς Måleutstyr for elektrisitet (AC) ς Generelle krav, tester og 
testforhold, del 21: Rater og lastkontrollutstyr (erstatter IEC 61038). 

 IEC 62054-21 (2004-05) ς Elektrisitetsmåling (AC) ς Rate og lastkontroll, del 21: Spesielle krav 
for tidsbrytere (erstatter IEC 61038). 

 DIN 43857 (1978-2009) ς Timesmålere i støpt isoleringsinnkapsling uten instrument-
transformatorer, opp til 60 A maksimal strøm; hoveddimensjoner for enfasemålere. 
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3. Bruk av måleren  
 

Dette kapittelet beskriver bruk av måleren, dvs. hvordan informasjonen fra måleren skal behandles 
og hvordan de forskjellige systemfunksjonene skal konfigureres. 

 

3.1. Lesnings- og visningsmodi  
 

Bruk trykknappene for å navigere mellom de forskjellige skjermbildene. Trykk knappen for å vise 
skjermbildene på samme nivå og hold inne knappen for å gå til et lavere nivå. Systemet vil gå tilbake 
til standby-modus etter 60 sekunders inaktivitet. 

 

3.1.1. Standby-modus 
 

Dette er målerens standardmodus når knappene ikke betjenes. Skjermbildene i denne modusen 
rullerer uten at man må benytte knappene. Denne visningen forekommer kun i standby-modus. 
Rullelinjen vil bytte visning hvert 6. sekund. Bruk trykknappen for å fryse skjermbildet. Det kan også 
rulleres manuelt ved å trykke på knappen.  

 
 

3.1.2. Lesemodus 
 

Denne modusen aktiveres ved å holde inne leseknappen, og dette nivået navigeres syklisk. 

Lesemodusen benytter en trestruktur, og informasjonen vises ved å trykke på eller holde inne 
knappen i henhold til figuren på neste side: 
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3.2. Skjermdefinis joner  

3.2.1. Standby-skjermbilde  
 

Bruk knappene for å navigere mellom manuelt definerte telleverkene. 

 

3.2.1.1. Link og nummerering av målepunktet  
 

 

 

 

3.2.1.2. Total aktiv energi importert  
 

kWh 

 

3.2.1.3. Total aktiv energi eksportert  
 

kWh 

 

3.2.1.4. Total reaktiv energi i kvadrant 1  
 

kVArh 

 

3.2.1.5. Totak reaktiv energi i kvadrant 2  
 

kVArh 

 

3.2.1.6. Total reaktiv energi i kvadrant 3  
 

kVArh 

 

3.2.1.7. Totak reaktiv energi i kvadrant 4  
 

kVArh 

 

3.2.1.8. Dato og klokkeslett  
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3.2.2. Menyskjermbilder  
 

3.2.2.1. Lesemeny for kontrakt 1  
 

 

 

3.2.2.2. Lesemeny for informasjon  
 

 

 

3.2.2.3. Skjermbilde L1 (KONTRAKT 1) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon om kontrakt 1. Den er av typen meny og åpner også andre 
underliggende menyer. 

Skjermbilder Tekst Kommentarer 

L1 

 Vis gjeldende verdier for kontrakt 1 

 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 1 (nyeste) 

 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 2 

 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 3 

 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 4 

 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 5 

 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 6 (eldste) 

 Gå tilbake til forrige skjermbilde 

 

Skjermbilde L11 (Kontrakt 1 > Gjeldende) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon relatert til de gjeldende verdiene for kontrakt 1. Menyen har to 
visningsalternativer: absolutt og trinnvis visning. 

ABSOLUTT ( ) viser absolutte aktive og reaktive energiverdier, i tillegg til overforbruk og 
maksimalverdier. 

TRINNVIS ( ) viser stigning i verdiene fra forrige avregning for aktiv og reaktiv energi, overforbruk 
og maksimalverdier. 

Om ingen av disse er valgt vil de absolutte verdiene vises som standard. 
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I begge tilfeller vil menyene kun vise informasjon når de er aktive, dvs. at om ingen verdier er 
registrert, vil ingen informasjon vises. 

Kodene for absoluttverdiene er beskrevet under: 

L11 

 

Absolutte verdier 

 OBIS  

KWH  . . Måleperioder for aktiv energi fra starten av målingen (om 
aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

     

 1.18.x      hvor x = måleperiode 

KWH . .

KWH . .

KWH . .

KWH . .

KVARL . . Måleperioder for reaktiv energi i kvadrant 1 fra starten av 
målingen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

 

 1.58.x      hvor x = måleperiode 

KVARL . .

KVARL . .

KVARL . .

KVARL . .

Effektoverskridelse . . Overskridelse siden siste avregning (om aktiv) 

 1.12.x      hvor x = måleperiode Effektoverskridelse . .

Effektoverskridelse . .

Effektoverskridelse . .

MAKSIMUM . . Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen 
(periode 0) 

 

 1.16.x      hvor x = måleperiode 

MAKSIMUM . .

MAKSIMUM . .

MAKSIMUM . .

MAKSIMUM . .

 

  



Side 29 av 41 
 

E X C E L L E N C E  I N  E L E C T R I C 
 

Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 P.O.Box 80 Godvik N-5882 Bergen Tlf.:  55 50 60 70 Faks:  55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no Orgnr. 976 749 650 

 

Kodene for inkrementerte verdier er beskrevet under: 

L11 

 

 Inkrementerte verdier 

 OBIS  

KWH  . . Forbruk per måleperiode for aktiv energi siden forrige 
avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

     

 1.19.x      hvor x = måleperiode  

KWH . .

KWH . .

KWH . .

KWH . .

KVARL . . Forbruk per måleperiode for reaktiv energi I kvadrant 1 siden 
forige avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

 

 1.59.x      hvor x = måleperiode 

KVARL . .

KVARL . .

KVARL . .

KVARL . .

Effektoverskridelse . . Overskridelse siden forrige avregning (om aktiv) 

 1.12.x      hvor x = måleperiode Effektoverskridelse . .

Effektoverskridelse . .

Effektoverskridelse . .

MAKSIMUM . . Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen 
(periode 0)  

 

 1.16.x      hvor x = måleperiode 

MAKSIMUM . .

MAKSIMUM . .

MAKSIMUM . .

MAKSIMUM . .
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Skjermbilde L12 (Kontrakt 1: Avregning 01) 
 

Viser informasjonen relatert til verdiene for siste avregning i kontrakt 1. Skjermen viser informasjon 
mye på samme måte som L11, med absolutte og trinnvise verdier. 

L12 

 

Absolutte verdier 

 OBIS  

KWH  . . . Måleperioder for aktiv energi fra starten av målingen til siste 
avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

 

 1.18.x 01     hvor x = måleperiode 

KWH . . .

KWH . . .

KWH . . .

KWH . . .

KVARL . . . Måleperioder for reaktiv energi I kvadrant 1 fra starten av 
målingen til siste (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

 

 1.58.x 01     hvor x = måleperiode 

KVARL . . .

KVARL . . .

KVARL . . .

KVARL . . .

Effektoverskridelse . . . Overskridelse fra siste avregning (om aktiv) 

 1.12.x      hvor x = måleperiode Effektoverskridelse . . .

Effektoverskridelse . . .

Effektoverskridelse . . .

MAKSIMUM . . . Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen 
(periode 0) 

 

 1.16.x      hvor x = måleperiode 

MAKSIMUM . . .

MAKSIMUM . . .

MAKSIMUM . . .

MAKSIMUM . . .
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Kodene for trinnvise verdier er beskrevet under: 

 Trinnvise verdier 

 OBIS  

KWH  . . . Forbruk i hver måleperiode for aktiv energi fra siste avregning (om 
aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

 

 1.19.x 01     hvor x = målperiode 

KWH . . .

KWH . . .

KWH . . .

KWH . . .

KVARL . . . Forbruk i hver måleperiode for reaktiv energi i kvadrant 1 fra siste 
avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) 

 

 1.59.x 01     hvor x = måleperiode 

KVARL . . .

KVARL . . .

KVARL . . .

KVARL . . .

Effektoverskridelse . . . Overskridelse fra siste avregning (om aktiv) 

 1.12.x      hvor x = måleperiode Effektoverskridelse . . .

Effektoverskridelse . . .

Effektoverskridelse . . .

MAKSIMUM . . . Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen 
(periode 0) 

 

 1.16.x      hvor x = måleperiode 

MAKSIMUM . . .

MAKSIMUM . . .

MAKSIMUM . . .

MAKSIMUM . . .
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Skjermbilde L13 (Kontrakt 1: Avregning 2) 

 

Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for andre avregning. Skjermen viser informasjon 
mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 02 i stedet 
for 01. 

 Eksempel: . . .  Ą Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for andre avregning. 

 

Skjermbilde L14 (Kontrakt 1: Avregning 3) 
 

Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for tredje avregning. Skjermen viser informasjon 
mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 03 i stedet 
for 01. 

 Eksempel: . . .  Ą Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for tredje avregning. 

 

Skjermbilde L15 (Kontrakt 1: Avregning 4) 
 

Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for fjerde avregning. Skjermen viser informasjon 
mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 04 i stedet 
for 01. 

 Eksempel: . . .4 Ą Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for fjerde avregning. 

 

Skjermbilde L16 (Kontrakt 1: Avregning 5) 
 

Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for femte avregning. Skjermen viser informasjon 
mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 05 i stedet 
for 01. 

 Eksempel: . . .  Ą Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for femte avregning. 

 

Skjermbilde L17 (Kontrakt 1: Avregning 6) 
 

Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for sjette avregning. Skjermen viser informasjon 
mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 06 i stedet 
for 01. 

 Eksempel: . . .  Ą Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for sjette avregning. 
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3.2.2.4. Skjermbilde  L4 (Informasjon)  
 

Denne skjermen viser informasjon som ikke er relatert til avregninger og telleverk. Den er av typen 
menyskjerm og åpner andre uavhengige menyskjermer i nivåene under, som vist her: 

Skjermbilder Beskrivelse Kommentarer 

DRIFTSINDIKATORER 
For å kontrollere drift av måleren under installasjon og senere 
kontroller på stedet. 

AVTALTE EFFEKTPRISER 
Brukt for å indikere verdiene for kraftforbruk. Brukes kun i 
forbindelse med overforbruk i kontrakt 1. 

TRANSFORMATOR 
OMSETNINGS FORHOLD 

Viser informasjon om omsetnings forhold til transformatoren. 

LØPENDE VERDIER 
Viser informasjon om løpende verdier, maksimalverdier, målerstand 
og siste integreringsperiode (15 minutter som standard). 

ØYEBLIKKSINFORMASJON 
Viser informasjon om øyeblikksverdier for ulike elektriske 
parametre. 

KOMMUNIKASJON 
Viser informasjonen for forskjellige parametre for 
kommunikasjonsporter. 

IDENTIFIKATORER 
Viser informasjon om forskjellige enhetsidentifikatorer, inkludert de 
som er nevnt i IEC870-5-102. 

UTGANGSKONSTANTER Viser informasjon om pulsverdier for utganger. 

SOMMERTID Viser informasjon om datoer for sommertid. 

TILBAKE Går tilbake til forrige skjerm. 

 

  



Side 34 av 41 
 

E X C E L L E N C E  I N  E L E C T R I C 
 

Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 P.O.Box 80 Godvik N-5882 Bergen Tlf.:  55 50 60 70 Faks:  55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no Orgnr. 976 749 650 

 

Skjermbilde L40 (Informasjonsindikatorer)  
 

Dette er skjermen som viser informasjon relatert til driftsindikatorene. Den brukes til å kontrollere 
drift av måleren under installasjon eller på stedet ved senere anledninger. Denne menyen er av 
typen data. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .

f. eks 1 

AKTIV KVADRANT: Indikerer retningen av aktiv og reaktiv energi, eller kvadrant 
(1, 2, 3 eller 4) 

. .

f. eks 123 

AKTIVERT SPENNING: Indikerer om det er spenning i fasen (123 når det er 
spenning i alle faser, og blank når det ikke er noen spenning) 

. .

f. eks 120 

STRØMRETNING: Indikerer retningen import (+) eller eksport (-) for hver fase (111 
for import, 222 for eksport og 000 når det ikke er noen strøm) 

. .

f. eks 633 

AKTIV RATE FOR HVER KONTRAKT: Indikerer den aktive raten for lesing av hver 
kontrakt (kontrakt 1, kontrakt 2, kontrakt 3) (verdier fra 1 til 6 for hver kontrakt) 

. . .

f. eks 0 

OPPRETTING AV PARAMETRE: Indikerer om modusen for oppretting av 
parametre er aktiv eller inaktiv (1 for aktiv, 0 for inaktiv) 

. . .

f. eks  

ALARMER: Indikerer alarmene som er definert i seksjon 4.3. Datafelter vil vise 
XNB, som vil aktiveres i henhold til typen alarm. 

 

Skjermbilde L41 (Informasjon: Kontraktparametre) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon om kraftforbruk i kontrakt 1. Det brukes bare for overforbruk i 
kontrakt 1 og er av typen data. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  KRAFTFORBRUK: Tilsvarer verdiene i kW med to desimaler for kraftforbruk, brukt 
til å beregne overforbruk 

 

 1.135.x hvor x = måleperiode 

. .  

. .  

. .  
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Skjermbilde L42 (Informasjon: Transformator omsetningsforhold)  
 

Dette skjermbildet viser informasjon om transformatorens omsetningsforhold og er av typen data. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  STRØM PRIMÆR: Viser verdien for strøm på primærsiden med én desimal 

. .  STRØM SEKUNDÆRT: Viser verdien for strøm på sekundærsiden med én desimal 

. .  
SPENNING PRIMÆR: Viser verdien for spenning på primærsiden med én desimal  
(sammensatt spenning). 

. .  
SPENNINGS SEKUNDÆR: Viser verdien for spenning på sekundærsiden med én 
desimal (sammensatt spenning). 

 

Skjermbilde L43 (Informasjon: Løpende verdier) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon relatert til løpende verdier, maksimalverdier, målerstand og 
kraft for siste integreringsperiode (15 minutter som standard), og er av typen data. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  TELLEVERK A+: Viser nåværende målerstand for energiforbruk. 

. .  TELLEVERK A: Viser nåværende målerstand for energiforbruk. 

. .  TELLEVERK R1: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 1. 

. .  TELLEVERK R2: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 2. 

. . TELLEVERK R3: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 3. 

. . TELLEVERK R4: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 4. 

. .
LØPENDE INNGANGSEFFEKT: Viser verdien for gjennomsnittlig inngangseffekt 
integrert i gjeldende periode. 

. .
LØPENDE UTGANGSEFFEKT: Viser verdien for gjennomsnittlig utgangseffekt integrert 
i gjeldende periode. 

. .
INNGANGSEFFEKT FOR SISTE PERIODE: Viser verdien for gjennomsnittlig 
inngangseffekt integrert i siste periode. 

. .
UTGANGSEFFEKT FOR SISTE PERIODE: Viser verdien for gjennomsnittlig 
utgangseffekt integrert i siste periode. 
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Skjermbilde L44 (Informasjon: Øyeblikksverdier)  
 

Dette skjermbildet viser informasjon om øyeblikksverdier for ulike elektriske parametre. Den viste 
informasjon gjelder ikke en spesifikk kontrakt, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får 
verdien 0. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

 

. .  SPENNING PER FASE: Viser alle øyeblikksverdier for spenning i hver fase. 

. .  

. .  

. .  STRØM PER FASE: Viser alle øyeblikksverdier for strøm i hver fase. 

. .

. .

. .  /h{ ʊ t9w C!{9: Viser alle øyeblikksverdier for cos ƿ for hver fase. 

. .

. .

. .  
ØYEBLIKKSVERDI FOR AKTIV KRAFT: Viser øyeblikksverdien for total aktiv kraft for 
faser, med fortegn 

. .
ØYEBLIKKSVERDI FOR REAKTIV KRAFT: Viser øyeblikksverdien for total reaktiv kraft 
for faser, med fortegn 

. .
GJENNOMSNITTSFAKTOR FOR KRAFT: Viser øyeblikksverdien av 
gjennomsnittsfaktoren for kraft i alle faser. 

 

Skjermbilde L45 (Informasjon: Kommunikasjon) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon om parametre som omhandler kommunikasjonsportene. Den 
viste informasjonen gjelder ikke en spesifikk kontrakt, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt 
B får verdien 0. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  KONFIGURASJON FOR OPTISK SERIELLPORT: 000000n (009600 hastighet, n paritet) 

. .  
KONFIGURASJON FOR έ9[9/¢wL/![ мέ {9wL9[[thw¢: 000000n (009600 hastighet, n 
paritet) 

. .  
KONFIGURASJON FOR έ9[9/¢wL/![ нέ {9wL9[[thw¢: 000000n (009600 hastighet, n 
paritet) 

. .  
OPPSTART{ah5¦{ Chw έ9[9/¢wL/![ мέ {9wL9[[thw¢: Informasjonen relatert til 
ASDU 142 i protokollen vises. 
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Skjermbilde L46 (Informasjon: Identifikatorer) 

 

Dette skjermbildet viser informasjon om forskjellige enhetsidentifikatorer, inkludert de som er nevnt 
i protokollen IEC870-5-102. Nevnte informasjon gjelder ikke spesifikke kontrakter, men generelt for 
alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  LINKADRESSE 

. .  MÅLEPUNKTADRESSE 

. .  
VERSJONSDATO FOR KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLEN (DD-MM-ÅÅ): 
Informasjonen relatert til ASDU 142 i protokollen vises. 

. .  
ENHETENS FIRMWARE-VERSJON: Informasjon relatert til ASDU 142 i protokollen vil 
vises. 

. .
INTEGRASJONSPERIODE FOR FØRSTE LASTKURVE: Viser integrasjonsperiode i 
minutter, hvor 60 minutter er standard. 

. .
INTEGRASJONSPERIODE FOR ANDRE LASTKURVE: Viser integrasjonsperiode i 
minutter for andre lastkurve, hvor 15 minutter er standard. 

 

Skjermbilde L47 (Informasjon: Utgangskonstanter) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon om pulsverdier for utganger. Den viste informasjonen gjelder 
ikke spesifikke kontrakter, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  UTGANG 1 

. .  UTGANG 2 

. .  UTGANG 3 

. .  UTGANG 4 

 

Alternativene for hver type utgang er: 

 Ax Y :   x = 1 for aktiv importert / x = 2 for aktiv eksportert / Y = pulsverdi 

 Rx Y :   x = kvadrantnummer (reaktiv energi for kvadrant x) / y = pulsverdi 

 Vh Y :   Impuls utgangs Vh (gjennomsnitt for 3 faser) / Y = pulsverdi 

 Pow. :   Maksimalverdier  

 C x P y :   x = kontraktnummer / y = nummer på tariffperiode 

(utgangen indikerer hvilken tariff som er gjeldende)  
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Skjermbilde L48 (Informasjon: Sommertid) 
 

Dette skjermbildet viser informasjon om datoer for sommertid. Den viste informasjonen gjelder ikke 
en spesifikk kontrakt, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. 

Skjermbilde OBIS Beskrivelse 

 

. .  
OVERGANG FRA VINTER- TIL SOMMERTID: Indikerer dato og klokkeslett for 
overgang fra vinter- til sommertid. 

. .  
OVERGANG FRA SOMMER- TIL VINTERTID: Indikerer dato og klokkeslett for 
overgang fra sommer- til vintertid. 

 

3.2.3. Spesielle funksjoner  
 

Trykknappen og/eller ledningsdekselet brukes for å få tilgang til spesialfunksjonene. Bruk knappen 
for å vise de forskjellige informasjonsskjermbildene. Trykk på knappen for å vise skjermbilder på 
samme nivå (PPC), og hold knappen inne for å gå til et annet nivå (PPL). Valget for å gå tilbake er vist 
på slutten av de to nivåmenyene og aktiveres ved å holde inne knappen. Bekreftelser utføres også 
alltid ved å holde inne knappen. 

Systemet vil returnere til standby-modus etter 60 sekunders inaktivitet. 

REPOSO

         Ci er r e

PPL

P
C

Sensor cubrehilos 

activado

Sensor cubrehilos 

desactivado

              LED

P
C

         Cor t e

P
C

          Reset

P
C

         Ci er r e

P
C

              LED

P
C

          At r as

P
C

          At r as

P
C
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3.2.3.1. Stengemeny 
 

Følgende skjerm vil vises i 3 sekunder når en kontrakt er avsluttet 

 

 

Følgende beskjed vil vises på displayet i 3 sekunder når måleren er i standby-modus som et resultat 
at manuell stenging av kommunikasjon: 

 

 

3.2.3.2. Meny for lysdiode  
 

Trykk på knappen for å definere om aktiv eller reaktiv energi skal styre pulseringen for lysdioden. 
Bekreft ved å holde inne knappen. 

 

 

 

 

3.2.3.3. Lastbrytermeny  
 

Denne menyen gir tilgang til det integrerte relé for lastutkobling på innsiden av målerens deksel. Velg 
dette alternativet og måleren vil åpne relé for lastutkobling med visning av denne skjermen: 

 

 

Trykk på knappen for å lukke relé for lastutkobling igjen. 
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3.2.3.4. Meny for tilbakestilling  
 

Alle programmerte parametre og lagrede data vil bli slettet, og telleverk nullstilles. Dato og 
klokkeslett, batteristatus og standardparametre innstilt fra fabrikken blir beholdt. 

Følgende standardparametre blir lagt til: 

 Linkadresse  1 

 Målepunktadresse 1 

 Nøkler   1 

 Porthastigheter  9600 baud 

 Portkonfigurasjon 8N1 

 Sesongovergang Automatisk 

Funksjonen aktiveres alltid lokalt ved å trykke på den plomberte knappen for å aktivere handlingen. 
Terminaldekselet må også fjernes, og gjør at tilbakestillingen krever bryting av to 
sikkerhetsplomberinger. Dette er for å øke graden av beskyttelse. 

Dette doble sikkerhetssystemet brukes for å unngå feilaktige tilbakestillinger når andre 
menyhandlinger utføres (for eksempel ved avregninger eller innstillinger for lysdioden). 

Følgende vil vises på skjermen: 
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4. Installasjon og oppstart  

4.1. Install asjon av utstyret  
 

Måleren er bygget i henhold til DIN 43857-standarden, relatert til målerstørrelser, og definerer 
dimensjoner og monteringspunkter. 

!
 

Husk at når måleren er tilkoblet kan terminalene være farlige ved berøring, og 
åpning av dekslene eller fjerning av elementer kan gi tilkomst til deler som er 
farlige ved berøring. Måleren må ikke brukes før den er ferdig installert. 

 

Advarsel: Alle tilkoblinger må forbli på innsiden av målerdekslene. 

 

4.2. Målerens tilkoblingsutførelser  
 

Hver CIRWATT-modell er spesielt utformet for forskjellige typer fasenettverk. Tilkoblingsutførelsene 
kan derfor variere. 

Tilkoblingsutførelsen er lasergravert 

på målerens frontdeksel. 

 

5. Teknisk service  
 

Ved tekniske spørsmål eller andre henvendelser vennlig kontakta Scandinavian Electric AS 

 


